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ZAPYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI 4

Zamawiajacy Wodociagi Debickie Sp. z o. o. dziatajac zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu udzielania
zaméwiend w ,Wodociagach Debickich” Sp. z o. o. dla zadai wspdffinansowanych ze Srodkéw Unii
Europejskiej, dla ktorych niestosuje sie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych informuja, iz w
postepowaniu na: ,Modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowe zbiornika
wody czystej.” od Wykonawcow wplynely pytania do tresci SIWZ.

Tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami ponizej.

Pytanie 1:

Odpowiedz:

Pytanie 2:

Odpowiedz:

Pytanie 3:

Odpowiedz:

Pytanie 4:

W nawigzaniu do odpowiedzi z dnia 20.11.2018 r. "zapytania wraz z
wyjasénieniami 3 - pytanie i odpowiedz nr 5" informujemy, ze RS485 jest
wylacznie standardem elektrycznym (warstwa sprzetowq), potrzebne jest
okreélenie protokotu np. Modbus RTU. Prosze o ponowne poprawne
okreslenie protokolu transmisji istniejacych urzadzen: przeptywomierz,
miernik PH

Protokét Modbus RTU.

Punkt 1.16 opisu technicznego moéwi "W celu unifikacji aparatury i
oprogramowania na SUW nalezy uzgodni¢ z Inwestorem producenta, typ i
wersje aparatury pomiarowej, sterownika PLC, panelu operatorskiego oraz
oprogramowania SCADA". Z zapisu tego wynika wyraznie, Zze ostatecznego
wyboru producenta aparatury i oprogramowania i tak dokona Zamawiajacy.
W jaki sposéb oferent na etapie przygotowywania oferty ma "przewidziec",
co Zamawiajacy sobie wybierze?? Ponownie prosze o informacjg jakich
producentéw urzadzenia i oprogramowanie nalezy przyjac do przygotowania
oferty?

Zamawiajgcy usuwa z dokumentacji zapis "W celu unifikacii aparatury i
oprogramowania na SUW nalezy uzgodnic z Inwestorem producenta, typ i wersje
aparatury pomiarowej, sterownika PLC, panelu operatorskiego oraz oprogramowania
SCADA".

Wybdr producenta aparatury i oprogramowania nalezy do Wykonawcy. Aparatura i
oprogramowania ma spetnia¢ parametry okreSlone w STWIORB i dokumentacji
technicznej stanowigcej zatacznik do SIWZ.

W zZwigzku z WCIgz pojawiajacymi SI€ nowymi pytaniami aotyczgcymi
przedmiotu zamodwienia i niejasnosciami projektowymi oraz zmiang
przedmiaréw, zwracam sie z uprzejma prosba o przesunigcie terminu
ztozenia ofert o tydzien, tj. 11.12.2018 r. Specyficzny charakter zaméwienia i
zastosowanych materialdw powoduje wydluzenie terminu wyceny i
oczekiwanie na oferty cenowe podwykonawcow. W zwigzku z powyzszym
prosze o przychylenie sie do mojej prosby.

W dniu 23.11.2018r. Zamawiajacy opublikowat i rozestat informacje o zmianie terminu
skfadania i otwarcia ofert. Nowy termin to 11.12.2018r.

W zakresie zadania 11 jest m.in. wymiana sterownikéw PLC1, PLC2,
wymiana stacji operatorskiej wraz z oprogramowaniem wizualizacyjnym
SCADA. Wedtug opisu technicznego do wymienianych sterownikéw nalezy
podlaczyé istniejace sygnaly oraz sygnaly projektowane. Na stacji
operatorskiej nalezy wykonac aplikacje dla calej stacji uzdatniania wody.
Prosze o przedstawienie projektu powykonawczego catej istniejacej stacji
uzdatniania_wody (opisy techniczne, schematy, listy zmiennych, protokoty
komunikacyjne, specyfikacje istniejacej stacji operatorskiej, itp.)

/



Odpowiedz:

Opis stanu istniejgcego:
1. Istniejgce sygnaty wejsc i wyjscé:
e binarne 24V DC
e analogowe 4...20 mA
2. Komunikacja cyfrowa: RS 485, Modbus RTU
3. Komunikacja miedzy stacjami operatorskimi: Ethernet
4. W specyfikacji urzadzen i materialdw stanowigcych element dokumentacji
projektowej dla Zadania 11 charakterystyka sterownikéw uwzglednia
odpowiednig ilos¢ wejsc i wyjs¢ dla uktaddw istniejacych i projektowanych.
Niezbedne dane do integracji (np. mapa rejestrow istniejgcych systeméw) bedzie
udostepniona Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji.

Opis stanu projektowanego:

Informacje na temat ilosci sygnatdw wejsciowych i wyjsciowych i rodzaju komunikagji
jakie nalezy uwzgledni¢ przy doborze sterownika PLC1 i PLC2 znajduja sie na rysunkach
i w opisie projektu, tj. specyfikacji urzadzen i materiatéw przywofanej jw.

Zakres zamowienia obejmuje nowe oprogramowanie stacji operatorskich dla catej
SUW, poniewaz istniejgce nie moze by¢ wykorzystane ze wzgledu na brak mozliwosci

rozbudowy.

Nowe stacje operatorskie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o charakterystyke opisang w
specyfikadji, jw.

Opis funkcjonalnosci i elementdw nowego oprogramowania znajduje sie w
dokumentadji.

W zatgczeniu do niniejszej informacji ponownie Specyfikacja urzadzen i materiatow —
zadanie 11 SUW.

Jednoczesnie w konsekwencji odpowiedzi z dnia 16.11.2018, pytanie 1, dotyczajcej
zmiany s$rednic otworéw w plycie stropowej zbiornika, Zamawiajacy zamieszcza
rozwigzania projektowe zamienne przedstawiajace rozwigzania dokonanej zmiany.

Otrzymuja:

e Wykonawcy, ktdérzy zadali pytania w postepowaniu

Publikacja:

e strona internetowa Zamawiajgcego i baza konkurencyjnosci.

PREZES ZARZADU



